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SEKILLER LiSTESI

NO | SEKIL ACIKLAMA

SAYFA
NO

1 |Sekil—1 Cift Milli Aksiyal Kovanli Duman Egzoz Fan Serisi 10

Cift Milli Aksiyal Kovanli Duman Egzoz Fan Serisi

Etiket Ornegi

Cift Milli Aksiyal Kovanli Duman Egzoz Fan Serisi

Genel Boyutlar

4 | Sekil—4 Makine Uzerindeki uyarici etiketler 16

Cift Milli Aksiyal Kovanli Fan ve Aksesuarlarinin

2 | Sekil -2 11

3 |Sekil-3 15

kil — :
> |ekil=> Saft Icinde Yatay Montaj Detayi 30
. Cift Milli Aksiyal Kovanli Fan ve Aksesuarlarinin

kil — ) 1

6 | ekil=6 Saft Icinde Dikey Montaj Detayi 3
7 |Sekil -7 A Baglanti 35
8 | Sekil -8 Y Baglanti 35
9 |Sekil-9 Y/A Baglanti 35
10 | Sekil — 10 (;lf'E Devirli Dahlender Sargili Motor Igin Klemens 35

Baglanti Semasi

NO | TABLO ACIKLAMA SA,‘\IYC'):A

1 |Tablo—1 |Motor giicline gore elektrik baglanti tablosu 35

2 |Tablo—-2 | Muhtemel mekanik arizalar ve giderilmesi 40

3 |Tablo—-3 | Muhtemel elektriksel arizalar ve giderilmesi 41
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FIRMA BILGILERI

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLIMA SISTEMLERI SAN. DIS TiC. LTD. STi
MERKEZ OFiS : TATLISU MAH. SENOL GUNES BULVARI MiRA TOWER
KAT: 3 D: 16 SERIFALI/ATASEHIR/ISTANBUL

FABRIKA : KARATEPE MAH. CUMHURIYET CAD. MERA SOK. N0:13
KARTEPE/KOCAELI

TEL / FAKS : 490216 594 5696 / +90 216 594 5717

WEB : wWww.aironn.com.tr

MAIL . info@aironn.com.tr / fabrika@aironn.com.tr
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GARANTI ve SERVIS

Asadida belirtilen 6nerilere uymanizi rica ederiz;

1. Uriniinizi satin aldiginizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza
onaylatmayi unutmayiniz.

2. Uriiniinizi kullanirken kullanma kilavuzundaki talimatlari uygulayiniz.
AIRONN Havalandirma tarafindan verilen bu garanti, Grlinlin kullanma
kilavuzunda belirtilen talimatlar disinda kullanilmasindan meydana
gelecek arizalarin giderilmesini kapsamaz. Ayrica asagida belirtilen
durumlar da garanti kapsami disinda tutulmaktadir:

1. Urliniin misteriye iletilmesinden sonraki tasima, yiikleme ve
bosaltma sirasinda meydana gelen hasar ve arizalar,

2. Yangin, deprem, yildinm dismesi vb. gibi dogal afetlerle
olusacak hasar ve arizalar,

3. Hatali elektrik tesisati, gerilim diistklUgl veya fazlahg, Grinin
etiketinde bulunan gerilimden, farkh bir gerilimde kullanilmasi
durumunda olusacak hasar ve arizalar,

4. Kullanicr hatalarindan olusacak hasar ve arizalar.

3. Yukarida belirtilmis olan hasar ve arizalarin giderilmesi, hasarin ve
arizanin boyutuna gore bir iicret belirlenerek yapilir. Uriiniin nakliyesi
ve kullanilacagl yere yapilacak olan montaji, trin fiyatindan haric
tutulur.

4. Bu garanti belgesinin onaylanarak misteriye verilmesi sorumlulugu,
tuketicinin GrlinU satin aldigl satici, bayi, acente ya da temsilcilerin
Uzerindedir.

5. Uriiniin garanti siresinde yasanacak herhangi bir anlasmazlk
durumunda fatura tarihi esas alinacag icin, kullanici tGrliniin Garanti
Belgesi ile birlikte faturasini veya okunakh bir fotokopisini muhafaza
etmelidir.

6. Uriiniin Garanti Belgesi tizerinde degisiklik yapilmasi, triiniin (izerinde
bulunan orijinal seri numarasinin kaldirilmasi veya degistirilmesi
halinde Grlinlin Garanti Belgesi gecersizdir.
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GARANTI SARTLARI

e  Garanti siresi, Grlinlin teslim tarihini takiben 24 aydir.

e Uriiniin Uzerinde bulunan bitiin pargalar AIRONN Havalandirma
glivencesi altinda garanti kapsamindadir.

e Uriiniin olasi bir ariza durumunda tamiri 20 is giiniini gecemez ve
tamir sliresi garanti sliresine eklenir. Tamir stresi, kullanicinin Griinde
meydana gelen arizayl servis istasyonuna, servis istasyonu yoksa
Grinln saticisi, bayisi, acentesi, temsilciligi, ithalatcisi veya
Ureticisinden herhangi birine bildirmesi ile baslar. Ariza bildirimi,
tiketici tarafindan telefon, e-posta, fax, iadeli taahhitli mektup vb.
yollarla yapilabilir. Ancak, olasi bir uyusmazlik durumunda ispat
yUkimlilGgi tiketiciye aittir. Urliniin arizasinin 10 is giini icerisinde
giderilmemesi durumunda dretici veya ithalatgi firma, Grinin tamiri
tamamlanincaya kadar, benzer Ozelliklerdeki baska bir Griini
tliketicinin kullanimina sunmasi gerekmektedir.

e Uriiniin garanti siiresi icinde malzeme, iscilik ve montaj hatalarindan
kaynaklanan bir arizaya ugramasi halinde, iscilik masrafi, degistirilen
parca licreti ya da baska herhangi bir bedel talep etmeden tamiri
yapilacaktir.

e Uriinin kullanma kilavuzunda belirtilen talimatlar  disinda
kullanilmasindan meydana gelecek arizalarin giderilmesi garanti
kapsami disindadir.

e Garanti Belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek herhangi bir sorun igin
GUmrik ve Ticaret Bakanligl Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi
Genel Madirlugl’ne basvurulabilir.

o Tiketiciler, sikayet ve itirazlari konusundaki basvurularini tiketici
mahkemelerine ve tlketici hakem heyetlerine yapabilirler.

e Tiketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen Grinin;

> Tuketiciye teslim edildigi andan itibaren, belirlenmis garanti
suresi dahilinde olmak kaydiyla, bir yil icerisinde en az 4 (dort)
defa ya da Uretici veya ithalatgl tarafindan belirlenmis garanti
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siresi dahilinde 6 (alti)) defa arizalanmasi durumunda ve bu
arizalarin sebep oldugu maldan yararlanamama durumunda,

» Tamiri igin belirtilmis azami siirenin asilmasi halinde,

» Firmanin  servis  istasyonunun, servis istasyonunun
bulunmamasi durumunda sirasiyla saticisi, bayisi, acentesi,
temsilciligi, ithalatcisi veya (reticisinden herhangi birinin
diizenleyecegi rapor ile olusan arizanin tamirinin miamkiin
olmadiginin belirlenmesi halinde,

Tuketici Grlnln Ucretsiz degistirilmesini, bedel iadesi veya ayip

oraninda satis bedeli tizerinden iskonto talebi yapabilir.

e Uriiniin ayiph oldugunun anlasiimasi durumunda tiiketici;

l. Satilan Uriini geri verecegini bildirerek sézlesmeden donme,

. Satilan Grlinu alikoyup, ayip oraninda satis bedeli lzerinden
iskonto isteme,

Il Uriiniin ayibinin asin bir masraf gerektirmedigi durumlarda,
batin masraflarn saticlya ait olmak (zere satilan Urinin
Ucretsiz onarilmasini talep etme,

V. imkan dahilinde, satllan Griiniin ayipsiz bir misli ile
degistirilmesini talep etme,

Secimlik haklarindan yalnizca birini  kullanabilir.  Satici,
tlketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle
yuakamladdar.
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OZEL GARANTI SARTLARI

1. Midsteriye ait nakliye, montaj sirasinda ortaya cikabilecek
hasardan firmamiz sorumlu degildir.

2. Garanti siresi icinde meydana gelebilecek arizalar yalnizca
firmamiz servis elemanlarinca veya tarafimizdan gerekli egitimi
almis ve yetkilendirilmis servis elemanlarinca giderilir. Yazih
mutabakatimiz olmadan baska sahislarin makineye miidahalesi
halinde garanti hikiimsuzdr.

3. Firmamizca verilen garanti, makinanin bu kullanim kilavuzu
kapsaminda anlatildigi sekilde kullanilmasi durumunda gecerli
olup aksi durumlarda garanti hikiimsdzdiir.

4. Garanti belgesi Gzerinde tahrifat yapildigi, makine lizerinde orijinal
seri numaras! kaldirildigi veya tahrif edildigi takdirde bu garanti
hikmiinden diser.

5. Verilen garanti bu belgede kullanma kilavuzunda ve katalogda
yazill musteriye disen vecibe ve sorumluluklarinin eksiksiz yerine
getirilmesi halinde gecerlidir.
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KULLANICININ SORUMLULUKLARI VE
GARANTI

AIRONN bu kullanim kitapgigina dahil olanlar haricinde asagida

belirtilenlerden hicbir sekilde sorumlu tutulamaz.

e Kanunlar ve normlarin izin vermedigi sekilde her tiirli kullanimlardan

e Makinenin kullanilacagi alanin ve yapinin uygunsuz ve elverissiz olmasi

e Kitapgikta belirtilen konulara uyulmamasi veya yanls kullanilmasi

e Belirtilen elektrik tesisatina uygun olmayan elektrik kullaniimasi

o Yetkili kisiler tarafindan yapilmayan her tirlii modifikasyon

e Performansinin disinda makinenin kullaniimasi

e Gerekli bakimlarin yapilmamasi

e Egitimli personel harici makinenin kullaniimasi

e Orijinal olmayan ve (reticinin onaylamadigi yedek pargalarin
kullaniimasi

MAKINE UZERINDE HERHANGI BiR TADILATIN YAPILMASI
YASAKTIR !1!
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URUN BILGISI
URUN TANIMI

Aironn Cift Milli Aksiyal Kovanli Duman Egzoz serisi fanlari EN 12101-3
uygun 300 °C-2 saat ve 400 °C-2 saat sertifikalarina sahiptirler. 400 mm-
1250 mm ¢ap araligina sahip serinin ayarlanabilir kanar agisi, genis bir
performans araligi sunarken, tek motor (zerinde bulunan c¢ift mil
sayesinde ¢ift kanat kullanilarak vyiksek basing degerleri elde
edilebilmektedir. Uzatilmis gévde sayesinde yerden kazang saglamaktadir.
Cift milli Aksiyal Kovanh Duman Egzoz serisi fanlarin performanslari AMCA
210-07 standardina uygun sekilde test edilmistir.

k F300 » Fa00
M 300°C/2h | 400°C/2h

Sekil — 1: Cift Milli Aksiyal Kovanli Duman Egzoz Fan Serisi

Fan Govdesi

Fanlarin govdesi yiliksek kalite sagtan imal edilmekte ve korozyona
dayanikli sicak daldirma galvaniz ile kaplanmaktadir. Fan flanslari
govdeden bikilerek imal edilmekte ve bu sayede fanlar kendinden flansl
olmaktadir. Standart olarak uzun goévde olarak Uretilmektedir. Govde
bakim kapagi secenegi ile sunulmaktadir.

Kanat

Aerodinamik yapiya sahip kanatlar ETIAL 171 malzemeden enjeksiyon
dokim yontemiyle imal edilmektedir. ISO 1940/1-2003 e gore statik ve
dinamik olarak balanslanmaktadir.
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Motor

H izolasyon sinifina sahip, IP 55 motorlar tek devirli yada gift devirli
secenegi ile sunulan 2 adet motora sahiptiler. istenildigi durumda tek
devirli motorlar invertér kullanimina uygundur.

Elektrik

Aliminyum malzemeden imal IP 55 elektrik baglanti kutusu standart
olarak sunulmaktadir.

Aksesuar

Yatay Ayak, Dikey Ayak, Susturucu (50), Susturucu (100), Podlu Susturucu
(50), Podlu Susturucu (100), Karsi Flans, Tel Kafes, Geri Donmez Damper,
Yayl izolatér, Emis Hunisi, Esnek Baglanti, Pako Salter, Titresim Sensori,

invertor.
&= ATRONN HAVALANDIRMA VE KLIMA SISTEMLERI SAN. DIS
Tic. LTD. STI.
AI RONN Karatepe Mah. Cumhuriyet Cad. Mera Sok.
! No:13 Kartepe / Kocaeli
v Tel:0 216 594 56 96 Fax:0 216 594 57 17
www.aironn.com.tr - infolaironn.com.tr
SIPARIS NO
ORDER NO o
HAVA DEBiST (m3/h)
SERI NO
SERIAL NO AIR VOLUME (m3/h)
CIHEZ KODU —_— STATIK BASING (Pa)
ITEM CODE STATIC PRESSURE (Pa
CIHAZ MODELI | CIFT MILLI AKSIYAL HoLoE K9
KOVANLI DUMAN EGZOZ DEVIR/SPEED rpm
MODEL NO FANT :
NOMINAL AKIM
**% TEST EDILMISTIR
3 Aplus® ek | C€ [(OK
Made in Turkey TSE-K 453 2018

Sekil — 2: Cift Milli Aksiyal Kovanli Duman Egzoz Serisi Etiket Ornegi
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KULLANIM ALANI

AIR-AU Serisi Cift Milli Aksiyal Kovanli Duman Egzoz fanlari, otopark,
koridor, depo havalandirma vb. sistemlerde kirli hava ve yangin dumani
egzoz etme amaciyla kullanilir.

MAKINENIN KULLANIM AMACI, BU KILAVUZDA NET BiR
SEKILDE BELIRTILMISTIR. MAKINENIN, BU AMAGLAR DISINDA
KULLANILMASI KESINLIKLE YASAKTIR !!!

Makinenin, kullanim amaci disinda kullanilmasindan dogabilecek her tiirli
zarar, AIRONN’un sorumlulugu disindadir.
Makinenin kullanim kapasitesi etiketinde yer alan kanal boyutlariyla
sinirhidir.  Makinenin, belirtilen kapasite Uzerinde kullaniimasindan
dogabilecek her tiirli zarardan AIRONN sorumlu tutulamaz.
Makine, acgik hava sartlarinda (yagmur, kar, riizgar vb.) calismaya uygun
degildir. Makinenin acgik alanda kullanilmasindan dogabilecek her tirli
sorumluluk kullaniciya aittir.
AIR-AU Serisi Cift Milli Aksiyal Kovanli Duman Egzoz Fanlari, sadece kirli
hava ve yangin dumani egzoz etme amaciyla tasarlanmistir. Makine ile
islevinden farkli islemler yapilmasi halinde olusabilecek olumsuz durumlar
icin AIRONN sorumluluk kabul etmemektedir.

AMBALA] iCERIGI

e 1 adet Cift Milli Aksiyal Kovanl Duman Egzoz Fani
e 1 adet kullanma kilavuzu
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MAKINE HAKKINDA GENEL NOTLAR

Makine Uzerinde vyetkili personel harici yapilacak tim modifikasyon
calismalari yasaktir. Uretici, izni olmaksizin herhangi bir yanlis kullanima
izin vermez.

Kullanim kitapgiginda belirtilen talimatlara uyulmadigi takdirde olusacak
hicbir tehlike hasar veya herhangi bir durum AIRONN HAVALANDIRMA
VE KLIMA SISTEMLERI Ltd.’ yi baglayici bir sebep olusturamaz. isveren CE
normlarina uygun her tiirli egitim ve bilgilendirmeyi kullanici personeline
vermek zorundadir. Bu yiizden makineyi kullanmadan 6nce bu kullanim
kitapciginin kullanici tarafindan okunmasi ve anlasilmasi zorunludur.

MAKINE YANLIZCA YETKiLi OPERATOR TARAFINDAN
KULLANILABILIR!

Makine, BAKIM BILGISi kisminda belirtilen talimatlara uyuldugu takdirde
her zaman gerekli glivenlik tedbirlerine uyumludur. Bu talimatlar makineyi
kullanan personelin olusabilecek herhangi bir giivenlik riskine onlem
olarak verilmistir. Makinenin tam kapasiteli ve verimli calismasi
tamamiyla bu kitapgikta belirtilen talimatlara uyuldugu takdirde
saglanir. Bu kitapgik makinenin kullanimda oldugu silrece kolay ulasabilir
bir yerde saklanmali ve Uretici tarafindan yapilan her tirlt degisiklikler ve
uyarilar kitapgik tzerinde belirtilmelidir. Makinenin bir baska kullaniciya
satilmasi halinde ilgili kitapgik teslim edilmelidir.

Uretici bu kitapgigin  herhangi bir nedenle c¢ogaltiimasina ve
kopyalanmasina izin vermez ve her hakki saklidir. Kitapgiktaki her tiirli
resim ve cizim rehber niteligindedir. Uretici bunlari kaldirma, silme ve
degistirme hakkina sahiptir.

Makine miisteriye iizerinde makine ile tanimlama bilgilerinin oldugu ve
makine lizerine cakilan bir etiketle teslim edilir.
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KISALTMALAR
AIR - XX / XXX - XX - XX / XX - X - XX / - XXXX

Yangin Dayanim Sinifi

Motor Frekansi (Hz)

Motor Kutup Sayisi (P)

Motor Gicu (kW)

Pervane Kanat Agisi (°)

Kanat Sayisi

Fan Capi (mm)

Fan Tipi

AU - Aksiyal Fan
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GENEL BOYUTLAR

L axoK

A B C D F G L H NXDE | K
400 | 550 | 460 | 430 | 400 | 300 | 360 | 508 | 500 | 8x11 | 11
450 | 550 | 510 | 484 | 450 | 320 | 400 | 508 | 550 | 8x11 | 11
500 | 550 | 560 | 537 | 500 | 370 | 450 | 508 | 600 | 8x11 | 11
560 | 600 | 620 | 597 | 560 | 420 | 500 | 558 | 670 | 8x11 | 11
630 | 700 | 590 | 667 | 630 | 460 | 540 | 658 | 790 | 8x11 | 11
710 | 750 | 770 | 747 | 710 | 500 | 600 | 708 | 870 | 8x11 | 11
800 | 850 | 880 | 844 | 800 | 580 | 680 | 808 | 970 | 16x11 | 11
900 | 900 | 980 | 944 | 900 | 660 | 760 | 844 | 1070 | 16x13 | 13
1000 | 1000 | 1080 | 1044 | 1000 | 750 | 850 | 942 | 1167 | 16x13 | 13
1250 | 1250 | 1330 | 1294 | 1250 | 960 | 1060 | 1192 | 1417 | 16x13 | 13

Sekil — 3: Cift Milli Aksiyal Kovanli Duman Egzoz Fan Serisi Genel Boyutlar
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GENEL GUVENLIK TALIMATLARI

**Bu béliimde, makinenin nakliyesi, kurulumu, kullanilmasi, bakim
islemlerinin yapilmasi ve hurdaya ayrilmasi asamalarinda uyulmasi
gereken giivenlik talimatlari verilmistir.

MAKINE UZERINDEKI UYARICI ETIKETLER

A A A

Elektrik Var Dikkat Donen Makine
Uyarisi

A D &

DURMA

El Sikisma Topraklama Yik Altinda
Tehlikesi Durma

Sekil — 4: Makine Ulzerindeki uyarici etiketler

** Bu resim ve etiketler fikir verme amagldir. Teslim edilen makinanin
tizerindeki etiketlerle birebir uyusmayabilir.
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TASIMA VE NAKLIYE SIRASINDA

Uriiniiniiziin tasima aninda herhangi bir hasara ugramamasi igin;

e Uriin paketlenirken, normal tasima sartlarina uygun olmasina dikkat
edilmistir. Olasi bir hasara ve zedelenmeye mahal vermemek igin her
zaman orijinal paketinde tasinmalidir.

e Kaldirma ve yilkleme islemi yalnizca yetkili ve isinde uzman personel
tarafindan yapilmalidir.

e Yagmurda ya da i1slak ortamlarda bekletilmemelidir.

e Urinler, olasi bir devriime veya diisme durumu yasanmamasi igin,
tasinacagl ara¢ icinde tamamen hareketsiz  kalacak sekilde
yerlestirilmelidirler.

e Uriin montaji yapilacagi yere ulasincaya kadar herhangi bir titresime,
toza, asindirici veya kimyasal maddelere maruz kalmayacak sekilde kendi
paketinde muhafaza edilmelidir. Size ulastiginda orijinal paketinde
olmayan veya acildigini tespit ettiginiz Grtnleri kabul etmeyiniz.

o Agirhg fazla olan {riinlerin tasinmasi sirasinda Uriinlin ve tasiyan
kisilerin zarar gormemesi icin uygun kaldiraglar kullaniimalidir.

o Tedbirsiz, hizli kaldirma ve indirme durumlarinin meydana getirecegi
hasarlari dnlemek lGzere gerekli gérilen bitin tedbirleri alinmalidir.
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Uriin ambalajindan ¢ikarildiktan sonra;

e Elinize ulasan Grlinlin dogrulugunu kontrol ediniz.

o Nakliye sirasinda Griindn hasar alip almadigini kontrol edilmelidir. Eger
eksik veya hasar almis parga/parcalar varsa, derhal sozIu ve yazih olarak
nakliye firmasina ve Aironn Lojistik Departmani vyetkilisine bilgi
verilmelidir.

e Sahada cihazlar teslim alinirken, cihazdan ayri ve monte edilmemis
olarak sevk edilen parcalarin (titresim takozu, karsi flans, vb.) ayri bir kutu
icinde gonderilmis oldugunu sevk irsaliyesinden kontrol ediniz. Bu
malzemeleri emniyetli bir yerde muhafaza edin.

e Nakliye sirasinda herhangi bir hasar olusmus ise, hasar goéren Uriinleri
fotografini ¢cekip tutanak altina alarak derhal Aironn Lojistik Departmani
yetkilisine ve nakliye Firmasina bildiriniz.

e Uriin, elektrik kablolarindan veya baglanti kutusundan tutarak
kaldirilmamalidir. Tasima sirasinda kanatlara zarar verecek durumlardan
kaginilmalidir.

o Nakliye islemi sirasinda personel, baret, eldiven ve c¢elik burunlu
ayakkabi giymelidir.
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Tasima ve nakliye sirasinda asagidaki talimatlara uyunuz;

1- Uriinlerin, nakliye aracina koymadan énce ambalajinin dogru ve
saglam bir sekilde yapildigina emin olunmahdir.

2- Fan veya aksesuarlarini kaldirmadan ve tasimadan 6nce asagidaki
hususlari tespit ediniz:

» Toplam agirlik ve agirlik merkezini
> En blyik dis boyutlar
» Kaldirma noktalarinin yerlerini

3- Kullanilan aracin yiik kaldirma kapasitesi fan ve aksesuarlarinin
agirhgina uygun olmahdir.

4- Tam guvenlik sartlari saglandiktan sonra kaldirma islemine
baslanmalidir.

5- Kaldirilan yikin altinda veya yakininda kesinlikle durulmamalidir.

6- Cihazi platforma tasimak icin, cihaz Gzerindeki herhangi bir disari
dogru uzanmis parcayl dayanak noktasi olarak kullaniimamalidir.
Cihazi platforma tasimak icin sadece 6zel olarak tasima amaciyla
cihaza sabitlenmis mapalari veya taban kaidesindeki biyik
delikler kullanilmaldir.

7- Tasima veya kaldirma esnasinda cihaz yana yatiriimamalidir veya
devrilmemelidir.

8- Unitelerin forklift ile kamyondan alinmasi sirasinda yiikiin forklift
catallarinda esit olarak dagildigindan ve catallarin cihazin
govdesine ve taban kasasina ¢carpmadigindan emin olunmalidir.

9- Unitelerin kreyn/ving ile kamyondan alinmasi durumunda yiikiin
dengeli bir sekilde dagitildigindan emin olunmalidir ve kaldirma
ekipmani olarak celik halat kullanilmamalidir. Cihazin halat ile
temas eden yerleri korunmalidir.

10- Bagka bir kaldirma yonteminin kullanilmasi durumunda kaldirma
islemini gergeklestirmek igin cihazin altina uygun kaldirma
takozlari konulmalidir.

11- Cihazlarin kaldirilmasi ve vyerlestirilmesi esnasinda siddetli
carpmalara karsi dikkatli olunmali ve gerekli 6nlemler alinmalidir.

12- Uriinler, nakliye aracina sabitleyerek taginmalidir.
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13- Uriinlerin aragtan indirilmesi islemi, yiikleme islemi icin belirtilen
hassasiyette yapiimahdir.

URUNLERIN UZERINE HERHANGI BiR MALZEME,
ALET YA DA YUK KONULMASI YASAKTIR !

** Uriiniin nakliyesi sirasinda dogabilecek her
tiirlii olumsuz durumdan, AIRONN sorumlu
tutulamaz.
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KURULUM VE YERLESTIRME SIRASINDA

Kurulum ve vyerlestirme sirasinda asadidaki giivenlik talimatlarina
uyunuz;

e Uriinler, isletme icerisinde kullanilacagi yere uygun araglarla ve
glvenli bir sekilde tasinmalidir.

e Uriinler zemine yavasca ve dogru pozisyonunda indirilmelidir.

e Uriinlerin kurulum isleminde, sistemde elektrik olmamalidir.

e Uriin baglantilari yapilmadan 6nce, {riiniin duvara, zemine veya
projede belirtilen yerlere montajinin - saglam bir sekilde
yapildigindan emin olunmalidir. Eger rin duvara monte
edilecekse, montaj baglanti ayaklari  veya kelepgeler
kullanilmalidir.

e Fanlar ambalajindan c¢ikarildiginda kullanima hazir Grlinler
degillerdir. Uriin, projede belirtilen sekilde yerlerine baglanip,
koruma menfezleri takildiktan sonra ¢alistiriimahdir.

e Tasima ve montaj sirasinda eldiven kullanilmalidir.

e Fanlar patlama riski olan tozlarin kanal igerisinde olabilecegi
ortamlarda kullanilmamalidir.

e Olasl bir gaz kagaginin (acik gaz borulari, diger yakit yakma
cihazlari vb.) odanin iginde yaratacagi geri akisi engellemek igin
gerekli 6nlemler alinmalidir.

e Fani elektrik sebekesine baglamadan 6nce gévdede herhangi bir
zedelenme olup olmadigi kontrol edilmelidir. Ayrica fan ¢ark ve
emis bolimiinde yabanci cisimlerin olup olmadigi kontrol edilmeli
var ise uzaklastiriimalidir.

e Hava akimi yolunda herhangi bir engel olmamalidir.

e Fanlar Ug fazli 380 V / 50 Hz alternatif akim ile beslenmektedir.
Elektrik enerjisi verilmeden 6nce mutlaka etiketinden kontrol
edilmelidir.

e Makine, kullanimdan c¢ikarnldiginda, baska bir yere sevk edilirken
tasima ve nakliye talimatlarina uygun tasinmaldir.
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OPERASYON SIRASINDA

Kullanma kilavuzunda tanimlanan makine, yurirlikteki yasa dikkate
alinarak uygun prensiplere gore imal edilmistir. Makine her tirli kaza
riskini 6nlemek icin gerekli teknik ¢dziimler ve cihazlar ile donatiimistir.

Operasyon sirasinda asagidaki giivenlik talimatlarina uyunuz:

e Makine calisir haldeyken, hicbir nedenden dolayi makine Uzerinde
personel bulunmamalidir.

e Makine sadece egitim almis ve vyetkili operator tarafindan
kullanilmahdir.

e Calistirlmadan 6nce koruma menfezlerinin bagh oldugundan emin
olunmalidir.

e Fan calisirken kesinlikle icine el sokulmamahdir.

MAKINE CALISIRKEN PERSONELIN UZERINE CIKIP iSLEM YAPMASI
KESINLIKLE YASAKTIR !

** Bu yasaklar kismi olarak, makine iizerindeki hatalari tespit etmek ve
anormalliklerin sebeplerini dogrulamak icin arastirmada bulunan
egitimli bakim miihendisleri tarafindan ihlal edilebilir.
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BAKIM SIRASINDA

Makinenin periyodik bakimlarinin yapilmasi sirasinda, makinenin {izerine
ve bakimin yapildigi alana, ‘makine bakimdadir’ uyari ifadesinin oldugu
tabelalar konulmalidir. Bakim islemleri sadece egitimli ve yetkin personel
tarafindan yapiimalidir.

Bakim sirasinda asagidaki giivenlik talimatlarina uyunuz:

e Makine kesinlikle su/basingli su ile temizlenmemelidir.

e Makine havada iken bakim yapilmasi tehlikeli ve yasaktir. Bakim
isleri, makine yere indirildikten sonra yapiimalidir.

e Makineye herhangi bir bakim islemi uygulanmadan once elektrik
baglantisi ana hattan kesilmelidir.

e Bakim personelinin, uzuv sikismasi, ezilmesi durumu ile
karsilasmamasi icin makine tamamen durduktan sonra bakim
islemi yapiimalidir.

e Bakim sirasinda kullanilacak el aletleri saglam ve giivenli olmal,
arizali ya da hasarli olan teghizat kullanilmamalidir.

o Elektrikli el aletleri (taslama, matkap vb.) ile ¢alisma yapilirken,
kisisel koruyucu ekipmanlar kullaniimalidir.

e Elektrik bakimi sirasinda, enerji tasiyan elektrik kablolari, can
givenligi icin tehlike olusturmayacak sekilde degistirilmeli ya da
onarilmalidir.

e Bakim yapilacak ¢alisma alani, herhangi bir is kazasina mahal
vermeyecek ve bakim personelinin isini kolaylastiracak sekilde
aydinlik olmalidir.

e Bakim vyapilacak alanin etrafinda yanici patlayicic maddeler
bulunuyorsa uzaklastirilmahdir.
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BAKIM ISLEMLERINE BASLANMADAN ONCE MAKINENIN ELEKTRIK
BAGLANTISI TAMAMEN KESILMELIDIR !

A\ DIKKAT

MAKINE CALISIRKEN BAKIM VEYA ONARIM iSLEMI KESINLIKLE
YAPILMAMALIDIR !

** Makinenin bazi pargalarinin rutin kontrolii ve bakimi yapilirken,
makinenin ¢ahsir durumda olmasi gerekebilir. Bu durumda eder
miihendis, bakim elemani veya teknisyen makinenin bagindan ayrilirsa

makine kapatilmalidir.

AIR-AU SERISI Sayfa 24




www.aironn.com.tr

HURDAYA AYIRMA SIRASINDA

Makinenin tiim pargalari geri dontstirilebilir malzemelerden Uretilmistir.
Boylece tim parcalar hammadde olarak tekrar kullanilabilir. Makinenin
Uretiminde, insan saghgina zarar verebilecek herhangi bir materyal
kullanilmamistir.  Makine hizmet 6mrini tamamladiginda en kiiglk
bilesenine kadar ayrilarak glivenli bir sekilde ilgili geri doniisiim tesislerine
gonderilebilir.

Hurdaya ayirma sirasinda asagidaki talimatlara uyunuz:

e Makine, bilesenlerine ayrilirken kullanilacak kesici ve delici aletler
is glivenligi kurallarina uygun kullaniimalidir.

e Parca sokilmesi sirasinda personel, uzuv sikismasi durumlarina
karsi 6nlem almalidir.

e Sokilen ve kesilen sivri kenarli pargalar, is kazasina neden
olmayacak sekilde konumlandirilarak depolanmalidir.

e Rediktor gibi icerisinde madeni yag bulunduran makine
bilesenlerinden ¢ikacak yag, insan ve c¢evre sagligina zarar
vermeyecek sekilde kapali bir kapta toplanarak geri dontsim
tesisine gonderilmelidir.

e Hurdaya ayrilan parcalar, tirlerine uygun sekilde siniflandirilarak
(demir, bakir, aliiminyum, plastik vb.) geri donlsiim tesislerine
gonderilmelidir.

e Makineyi olusturan higbir parcanin radyoaktif o6zelligi yoktur.
Bundan dolayi, hurdaya ayrilan makine pargalarinin, 6zel bir
alanda depolanmasina gerek yoktur.

&
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URUNUN DEPOLANMASI

Uriiniin teslim alindiktan sonra depolanmasinda asagidaki talimatlara
uyunuz.

e Uriinin Uzeri branda ile kapatilarak her tiirli hava sartina kars
korundugundan emin olunmalidir.

e Uriin, montaj zamani gelene kadar ambalajindan sékiilmeden kapali bir
alanda muhafaza edilmelidir.

e Uriinii, depolama sahasindan montaj sahasina tasirken genel kurallara
uyulmalidir.

e Santiye veya montaj alanina tasinan Urilnlerin muhafaza esnasinda
hava sartlarina maruz kalmamasina, ortamda asiri toz ve kir olmamasina
dikkat edilmelidir.

e Uriinler ust uste istiflenmemelidir. Uriinlerin Gizerine basilmamali veya
agirhk koyulmamalidir.

e Uriine zarar verebilecek, panel, profil vb. malzemeler {riiniin lizerine
yaslanmamalidir.

e Uriin, yaya/arag trafiginin yogun oldugu yerlere konulmamalidir.

e Santiye depolama alaninda iirlin, takoz lizerine yerlestirilmelidir.

e Montaj anina kadar Uriin, sevk edilen paletler lzerinde muhafaza
edilmelidir.
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Genel uyari;

Uriin, fabrikamizdan palet (izerinde stre¢ film sarilmis olarak veya kutu
icerisinde gonderilir. Mugsteriye ulastirilan veya montaj sahasinda
depolanan rliniin Gzerindeki strec filmin arasina su girmesi halinde {riin
korozyon tehlikesi ile karsi karsiya kalir. Uriin ile streg film arasinda kalan
su, gines etkisi ile Urtine korozif etki yapacagindan siratle stre¢ film
sokilmeli, Grin dogal hava sartlarinda kurutulmali ve tekrar
streclenmelidir. Kutunun slanmasi halinde; urin, derhal kutudan
cikartilarak dogal hava sartlarinda kurutulmahdir. Kurutulan Grtin, glvenli
ve temiz bir ortamda muhafaza edilebilir ise tekrar stre¢lemeye gerek
duyulmaz.
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MONTA] TALIMATLARI

Uriinlerin montaiji sirasinda asagidaki talimatlara dikkat ediniz;

e Fanin agirlik ve boyutlarinin, montajin yapilacagi kaideye uygunlugu
kontrol edilmelidir.

e Fanin yerinde montaiji, terazisine getirilmesi sadece kalifiye personel
tarafindan yapilmahdir. Hatali montaj veya fan kaidesi arizalara
neden olabilir. Bu durumlarda iiriinler Aironn yetkili personeli
tarafindan devreye alinmaz ve iiriinler garanti kapsami disinda
tutulur.

e Aksiyal fanlarin hava kanali baglantisinda, fanin ¢alismasi sirasinda
olusacak titresimin havalandirma kanalina iletilmesini engellemek
bakimindan, emis ve iifleme taraflarinda esnek baglanti elemanlari
(konnektérler) kullaniilmasi tavsiye edilir. Hava kanali baglantilari,
flanglarin iizerinde es aralikh olarak bulunan uygun ¢apta delikler
kullanilarak rahatga yapilabilir. Montajdan sonra, hava kanallarinin
titresimden etkilenmemesi icin esnek baglanti elemani gergin
baglanmamalidir; olusacak titresimi séniimleyebilecek kadar esnek
birakilmalidir. Aksiyal fan, duman egzoz fani olarak kullanilacaksa,
konnektor olarak kullanilacak malzeme yiiksek sicakhga dayanimli
olarak segilmelidir.

e (Cihaz iizerine monte edilen otomatik kontrol elemanlari gévdeden
hava kagcagr yapmayacak sekilde uygun malzeme kullanilarak monte
edilmelidir. Kontrol elemanlari cihazin mekanik ¢alismasina zarar
vermeyecek konumda monte edilmelidir.
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AKSIYAL FAN MONTA]JI

e Fanin oturacagl temelin hazirlanmasinda ve fanin yerine montajinda
cok 6zenli calisiimahdir. Yanhs ve 6zensiz montaj, fanin performansini
olumsuz yonde etkileyecegi gibi fan arizalarina da sebep olur.

e Fan kaidesi titresimleri sonimleyecek kadar agir, bikilme ve ayar
bozulmalarini 6nleyecek kadar saglam olmalidir. Fanin montajindan
once beton kaide tamamen katilasmis ve direng kazanmis (priz
stresini tamamlamis) olmalidir.

e Aksiyal fanin oturacagi kaide, zemin betonundan 10 ile 20 cm yukarida
olmalidir.

e Fan, kaide Uzerine konulduktan sonra mil ekseni boyunca su terazisi
ile o6lgulerek montaj tiriine bagh olarak yatay/veya dikey sekilde
yerlestirilmelidir.

e Montaj yapilacak yerin temiz oldugundan emin olun. Calisma
esnasinda pervanenin c¢ekebilecegi yabanci maddeler kesinlikle
olmamalidir.

e Montaj; civata, somun ve pul kullanarak yapilmaldir. Titresim
taklozlari cihazin baglanti ayaklari ile monte edilecek yiizey arasina
uygun sekilde baglanmalidir. Cihaz agirligi titresim takozu Uzerine her
durumda basma  yoninde  kuvvet uygulayacak  sekilde
montajlanmalidir.

e Montajl yapilan fanin etrafinda rahatlikla dolasmak ve fana bakim
yapabilmek icin yeterli alan ve gerektiginde fani ve aksesuarlarini
kaldirabilmek icin izerinde yeterli bir bosluk birakilmalidir.

e Fanin montaji hava akis yoni etiketine uygun olarak yapilmahdir.
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KARS FLANS

Sekil — 5: Cift Milli Aksiyal Kovanli Fan ve Aksesuarlarinin Saft icinde Yatay
Montaj Detayi

AIR-AU SERISI Sayfa 30




www.aironn.com.tr

REDUKSIYON

SUSTURUCU

YAYLI FOLATOR

KORUYUCU KAFES KONSTRUKSIYOM

Sekil — 6: Cift Milli Aksiyal Kovanli Fan ve Aksesuarlarinin Saft icinde Dikey
Montaj Detayi
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ELEKTRIK BAGLANTI TALIMATLARI

o Elektrik kablolari baglanmadan 6nce, mevcut elektrik direkt olarak
kaynagindan kesilmelidir.

e Aparatlar monte edilirken, montaj elemanlarinin Griiniin agirhigini
tasiyabilecek kapasiteye sahip oldugundan ve tim baglantilarin dogru
yapildigindan emin olunmalidir.

e Elektrik kablolari igin sicak daldirma galvaniz kaplamali kablo kanallari
kullanilmali ve kablolar bu kanala diizenli bir sekilde dosenmelidir.

e Data kablolari eneriji tastyan kablolar ile ayni kanala désenmemelidir.
Zira eneriji kablolari data kablolarindan iletilen veriyi olumsuz etkiler.

e Her tirli kablo bir sistematik icerisinde adreslenmeli ve dayanikli bir
materyal ile etiketlenmelidir.

e Kablolar yangin yonetmeliginde belirtilen sartlara uygun segilmelidir.

e Kablolar besleme noktasindan aliciya kadar tek parga olmal ek
yaptimamalidir.

e Pano modiillerinin mekanik montajlarinin yapilarak birlestiriimesi ve
zemine montaji hazirlanacak bir tasiyici kaide Gzerine yapiimalidir.

e Panoya kadar gelmis her tiurli besleme, gli, kumanda ve o6lgi
kablolari ile pano modiilleri arasindaki kopri kablolarinin panoya
girisleri ve ug baglantilari glivenilir ve siki bir sekilde yapilmalidir.

e Fan motorlari kablolarinin motor klemens kutularina girisi ve ug
baglantilari fleksibl kablo u¢ baglantilari, kablo yikstga ve kablo
pabucu kullanilarak yapilmahdir.

e Motor klemens kutusu kapaklari kapatilmal, vidalari ve rakor
somunlari yeteri kadar sikistiriimalidir.

e Aparatlar baglamadan o6nce, (irlin ¢alismiyor durumda olsa dahi ana
glc¢ kaynaginin kapali oldugu kontrol edilmelidir.

e Uriiniin Uzerinde belirtilmis olan elektrik baglanti bilgileri (frekans,
gerilim, gii¢ vb.), montajin yapilacagi yerdeki elektrik baglanti bilgileri
ile uyusmalidir.

e Emniyet agisindan, klemens {izerinde bulunan topraklama terminalinin
bina toprak hattina baglandigindan emin olunmalidir.
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o Asiri yik rélesi ve motor termiginin uygun olarak baglandigi kontrol
edilmelidir.

e Olasi bir problemde termik devreyi agarsa (lrin galismadiginda)
sistem sebekeden resetlenerek tekrar devreye alinmalidir.

e Uriin kablo baglantisi, elektrik baglanti semasindaki gibi olmalidir.

e Tim kutuplarda kontak ayirmasi olan bir anahtar ile birlikte, tesisat
kurallarina uygun olarak sabit tesisata baglanmalidir.

**Kullanicilar, fanlari kullanmadan énce kullanim ve bakim kilavuzunu
dikkatle okumakla yiikiimliidiirler.
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Uriiniiniizii ilk ¢galistirmada;

e Elektrigi, kaynagindan kestikten sonra Uriniln elektrik baglantilarinin
glvenli ve dogru bir bicimde yapildigindan emin olunuz.

o Gilvenlik ekipmanlarinin uygun sekilde baglanip baglanmadigini
dikkatlice kontrol ediniz.

e Topraklama baglantilarinin dogru yapildigindan emin olunuz.

o Elektrik baglanti kutusunun ve kablonun dogru, glvenli ve su
sizdirmayacak bicimde kapatiimasini saglayiniz.

e Hava akis yolunda herhangi bir engel olmadigini ve hava ¢ikis yéniiniin,
govde lizerinde etiket ile isaret edilen yonde oldugunu kontrol ediniz.

e Kanatlarin dogru yénde dondiiglinden emin olunuz.

e Uriin calisirken, fanin veya aspiratériin doniisiinden kaynaklanan
¢arpma ve slrtme sesi gelmediginden, titresim olmadigindan emin olunuz.
o Elektrik kaynagl akim ve frekans degerleri Uriin etiketi ile uygunluk
gostermelidir.

e Olasi bir elektrik givenlik cihazinin yanmasi durumunda, elektrik
baglantisini hemen ana kaynaktan kesiniz. Uriini ¢alistirmadan 6nce
bitin kurulumu tekrar dikkatlice kontrol ediniz.

e Herhangi bir sorunlar karsilasirsaniz yetkili kisilerle iletisime geginiz.

**Uriin devamli kullanilmaya baslandiginda, olasi bir ariza durumunda
ariza tipi belirlenmelidir. Arizanin onarilmasi icin mutlaka teknik servis
birimi ile iletisime gegilmelidir.

**Kesinlikle teknik servis disindaki kisilerce miidahale edilmemelidir.
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Yol Verme Sekli

Motor Giicii

PN < 3 kW

PN > 3 kW

3-400V

3-400V

Direkt Baglanti

Y - Baglanti (15b)

A - Baglanti (15a)

Y / A - Baglanti

Olanaksiz

Kdprileri kaldiriniz
(15¢)

Tablo — 1: Motor giicline gore elektrik baglanti tablosu

Sekil —7: A Baglanti

Sekil — 8: Y Baglanti

—
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Sekil — 9: Y/A Baglanti
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Dugtk Hiz L. L. Ls Diigtik Hiz Yitksek Hiz

Sekil — 10: Cift Devirli Dahlender Sargili Motor icin Klemens Baglanti Semasi
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URUNUN KULLANIMI

Cift milli aksiyal kovanli fanlar kolay kullanim ozelliklerine sahiptir. Bu
kullanim  Ozellikleri ~ kullanicilarin  isteklerine  gbére  degiskenlik
gostermektedir. Bunlar;

1- Manuel kullanim
2- Otomasyon ile kullanim

1-MANUEL KULLANIM

Manuel kullanim ile Griin pako salter veya sigortadan calistirmak suretiyle
kullanimi mimkiindir. Uriin modeline gore elektrik enerjisi ile driin
Gzerindeki buat kutusu baglantisinin arasina pako salter veya sigorta
baglanarak 0-1 anahtar mantiglyla kolay ve gilvenli bir sekilde
kullanilabilir.

2-OTOMASYON ILE KULLANIM

Uriinii bir PLC ile kontrol etmek miimkindir. Bu uygulama, kullanicinin
Grana kullanacagi projeye gore degiskenlik gosterir. Kullanici sensérlerden
faydalanarak, zamanlayici kullanarak, wireless modult  kullanarak,
nesnelerin interneti metodu kullanarak, vb. yontemlerle Grind verimli bir
sekilde kullanabilir. Bu uygulama tercih edilirse, bakim esnasinda ihtiyag
olacagindan harici olarak “Manuel kullanim” metodunun da eklenmesi
tavsiye edilir.
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BAKIM BILGISI
PERiYODIK BAKIMLARININ YAPILMASI

Makinanin ayirmaya baslamasi esnasinda basit anormallikler, basit bakim
miidahaleleri gerektirebilir. Bu midahaleler basit olmakla beraber
operator tarafindan vyapilabilir. Daha karmasik midahaleler egitimli
bakimcilar tarafindan yapiimalidir. Diger karmasik miidahaleler ise
Ureticinin teknik servisi tarafindan yapiimalidir.

Calisma yilina ve makinenin icinde bulundugu ¢alisma ortamina gore yilda
en az 2 kere uzman bir teknisyen tarafindan detayli gérsel ve fonksiyonel
kontroller yapilmali ve makinenin kalan 6émri gorilmelidir. Operator
temel parametreleri makinenin émriiniin diizglin tespit edilebilmesi igin
belirli araliklarla notlar alabilir. Bununla beraber bakim teknisyeni
operatore genel servisle ilgili sunlari sormalidir:

- Fonksiyon anormallikleri nezaman artis gostermektedir.

- Bakim esnasinda ne zaman yapisal ya da mekanik arizalanma
olabilir.

- Makine ne zaman teorik kullanim limitine ulasacaktir (ya da ilk
kurulumun Gzerinden 10 yil gegti mi?).

Bltin bakim, uyari anormallik ya da bozulmalar operatér ile makine
arasinda uzun sdreli bir kullanim stirecini gerektirir. Bu bakimin satilamaz
bir 6zelligidir ki modele ve makine liretimine gore riskleri ifade eder.

Geleneksel olarak bakim operatérleri diger operatorlerden daha egitimli
ve yeteneklidirler. Nihai olarak bitiin kurulumlar ve prosediirler iginde en
onemli olan kisinin giivenligidir.
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Asadgidaki béliimde, siradan bakim esnasinda dikkat gdsterilmesi
gereken hususlar yer almaktadir;

e Bakima baslamadan once; bakim, uyari ve elektrik baglanti yasagi ile
ilgili tabelalar koyulmahdir.

e Bakim veya temizlik yapilmadan 6nce uriin kapatilmis olsa bile, elektrik
baglantisinin ana elektrik kaynagindan kesilmis oldugunu kontrol
edilmelidir.

o Mekanik organlar hareketli iken bakim yapilmamahdir.

e Biitlin elektrikli ekipmanlar diizenli olarak kontrol edilmeli, baglantilar
gozden gecirilmeli ve hasar almis veya eskimis kablo ve ekipmanlar
degistirilmelidir.

e Kanatlarda ve motorda bulunan kirliligi veya birikintileri dnlemek igin,
bakimi Grindn ¢alisma sartlarini géz 6niinde bulundurarak yapilmalidir.
Aksi bir durum drinidn ¢alisma omrini kisaltabilir veya tehlikeye yol
acabilir.

e Uriini temizlerken, kanat ve tiirbindeki balansi bozmamaya dikkat
edilmelidir.

e Bakim sirasinda gevseyebilecek civatalarin sikiliklari kontrol edilmelidir.
e Uygun durumda olmayan parcalar derhal degistirilmelidir.

e Uriin temizlenirken yanici ve parlayici temizleyiciler kullanilmamali,
nemli bir bezle silinerek temizligi yapilmalidir.

e Uriin kesinlikle su veya basingli su ile direkt olarak temas etmemelidir.

**AIRONN firmasi bu kitap¢iga muhalif bir nedenden 6étiirii meydana
gelen ariza ve personel giivenliginde sorumluluk almaz.

**Makinanin elektrik bakimlari, egitim almis uzman personel tarafindan
giinliik, haftalik ve ayhk ve alti aylhk periyotlarda diizenli olarak
yapilmasi gerekmektedir.
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MUHTEMEL ARIZALAR VE GIiDERILMESI

MEKANIK ARIZALAR

ARIZA

NEDEN

¢c6z0m

Civata ve somun gevsemeleri

Vibrasyona maruz kalmak

Civata ve somunlarin torkla sikilmasi
kendinden flansli civata, somun ve
vibrasyon takozu kullanilmasi

Vibrasyon takoz kafalarinin kopmasi,
sabitlenmediyse makinanin yerinden
oynamasi.

Vibrasyon takozlari iki yil garanti altindadir.
Kot kosullar altinda galisiyorsa, yaklasik 3-4
yil sonra kopabilir

Vibrasyon takozu kafalarinin degistirilmesi

Tel kafesin fana strtmesi

Kalas vurmasi gibi dis etkenlere maruz kalmasi

Tel kafesin degistirilmesi

Fanin fan gévdesine siirtmesi

Cihaza st veya yan yiizeylerden kuvvet
uygulanmasi sonucu gévdenin yamulmasi

Dis etkenlerin ortadan kaldiriimasi, Fan
palalarinin kisaltilmasi (tornalanmasi), Fana
sikisan malzemenin gikarilmasi (Givi pargasi,
eldiven, kask gibi)

Servis kapaginin gikarildiktan sonra tekrar
yerine takilmamasi

Cihazin rutubete, suya maruz kalmasi

Servis kapaginin kapatiimasi

Motor baglant: vidasinin gevsemesi, kopmasi
veya kirilmasi gibi pargalarin arizalanmasi,
fanin kopmasi

Darbe sonucu fanin balansinin bozulmasi

Fanin balansinin yapilmasi, Eger motor
baglant: vidasi gevsediyse, sikiimalidir. Eger
motor baglanti vidasi kirildiysa
degistiriimelidir. Eger fan zarar gordiiyse,

fan palasi veya fan degjistirilmelidir. |

Sirtiinme, sikisma, deformasyon sonucu
fanin balansinin bozulmasi. Eger fan yiiksek
hizda galisiyorsa, fan yamulabilir, pervane
kirilabilir veya motor yanabilir.

Fan koruma kapaginin gikmasi

Fanin ve biitiin mekanik pargalarinin diizenli
olarak kontrol ve bakiminin yapilmasi

Fanin sirtiinmesi, kirlmasi ve balansinin
bozulmasi, motorunun yanmasi. Eger termal
role kapanmazsa, motor sargilari zarar
gorebilir. Baglantinin kopmast ve vidanin

fana sikismasi sonucu motor kaidesi kayabilir.

Motor ayaklarinin gevsemesi ve yer
degistirmesi, asiri balans.

Vidalari sikma veya degistirme, Civatalarin
sikiimasi veya degistirilmesi

Buat kutusunun yerinden gikmasi ve
sallanmasi

Zorlama gibi dig etkenler, titresim nedeniyle
yerinden gilkmasi

Fanlarin ve diger mekanik bilegenlerinin
diizenli kontroll

Tablo — 2: Muhtemel mekanik arizalar ve giderilmesi
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ELEKTRIKSEL ARIZALAR

ARIZA

NEDEN

¢6zim

Voltaj arizasi

Diizensiz elektrik, istenilen diizeyde genlik
saglanamamasi. Motor elektrik klemens
baglantilarinda gevseme, pano ve panodan
sonraki hatlarda diizensizlik

isletme gorevlisinin enerji nakil hattini
reglle etmesi veya faz dagilimini esit
dagitmasi

Motorun devreye girmemesi

Yildiz veya liggen baglantilarinin olmamasi

Yildiz liggen baglantilarinin yapilmasi

Motor klemens baglanti papuglarinin
gevsemesi, yer degistirmesi ve kopmasi

Kablonun disaridan etkiyen mekanik strese
maruz kalmasi, Civatalarin gevsemesi
nedeniyle korozyona maruz kalmasi, Kaliteli
olmayan malzeme kullaniimasi

Kontrol ve baglanti yapilmalidir.

Klemens baglanti vidalarinin kirlmasi
sonucu kisa devre

Kablonun montaj sirasinda digaridan etkiyen
mekanik strese maruz kalmasi veya asir
sikilmasi

Klemens baglanti vidalarinin degistirilmesi

Kisa devre

Motor ve buat kutusu arasi kablolarin ters
veya gevsek baglanmis olmasi, Motorun
delta baglanti ucunun dig buat kutusuna
baglantsinin kopmasi

Fanlarin kontrol ve bakimi

Akim-gerilim iligkisinde, devredeki
termik rélede ariza

Digaridaki asiri sicaklik nedeniyle diizensiz
nominal akim

Kablolari akim 6lgerle kontrol etme

Motor sargilarindaki asiri isinma sonucu
motorun devreden gikmasi

Kablo uglarindaki korozyon nedeniyle olugan
distk voltaj

Rulmanlarin degistirilmesi, zararli dig
etkilerin ortadan kaldiriimasi

Motorun arka kapak sogutma faninin
plastik kanatlarinin ¢atlamasi ve kirilmasi

Korozyon, darbeye maruz kalmasi

Fan kanatlarinin degistirlmesi

Kablo yanmasi

Rakorlarin gevsemesi ve igine sivi almasi

Rakorlarin sikilmasi veya yenilenmesi

Bakim sirasinda yeniden yapilan
topraklamada govdeye elektrik kagmasi

Yetersiz topraklama

Topraklamanin bagli ve islevsel olup
olmadiginin kontrol edilmesi

Motor sargisinin yanmasi

Asiri akim

Motoru degistirme

Motor yanmasi, motordan ses gelmesi

Diizensiz akim, diizensiz faz, faz sirasinin
degismesi

Motorun kontroli, isletmeye bildirilip,
akim veya fazin dizeltilmesi

Servis kapagindaki kontrol anahtarinin
agllmasi nedeniyle motorun devreye

girmemesi. (Kontrol anahtari varsa) Servis

kapagindaki kontrol anahtarinda ariza.

Korozyon, ark olusumu, ug baglantilarinin
kopmasi veya darbeye maruz kalma.

Servis kapagindaki anahtarin ve motorun
calisip calismadiginin kontroli.

Tablo — 3: Muhtemel elektriksel arizalar ve giderilmesi
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GARANTI BELGESI

AIRONN HAVALANDIRMA ve KLIMA SISTEMLERI

UNVANI SAN. ve DIS TiC. LTD. STI.

ADRES Tathsu Mah. Senol Giines Bulvari Mira Tower
Kat:3 D:16 Serifali / istanbul

TEL / FAX (0216) 594 5696 / (0216) 594 5717

FIRMA YETKILISININ iMZA VE

KASESI

UNVANI

ADRESI

TEL / FAX

FATURA TARIH ve NO

FIRMA YETKILISININ iMZA VE

KASESi

CIiNSi FAN
MARKASI AIRONN
MODEL

BANDROL ve SERi NO
TESLIM TARIiHi ve YERI

AZAMIi TAMIR SURESI 20i$ GUNU
GARANTI SURESI 2 YIL

ADI SOYADI

ADRESI

TELEFONU

AIR-AU SERISI Sayfa 42




